
Gemeindewerke Putzbrunn GmbH

Philipp-Kreis-Bogen 5, 85640 Putzbrunn, Tel. 089/46 20 37 11

Wasserversorgung

Nitratwerte (Stand: 27.02.2024)

Datum Mischwasser Grenzwert

mg/l mg/l

18.05.2011 17,3 50,00

30.05.2011 17,3 50,00

15.06.2011 20,2 50,00

20.07.2011 18,0 50,00

10.08.2011 19,1 50,00

21.09.2011 17,7 50,00

21.10.2011 17,3 50,00

15.11.2011 16,9 50,00

14.12.2011 15,6 50,00

18.01.2012 16,0 50,00

15.02.2012 15,3 50,00

21.03.2012 15,0 50,00

13.04.2012 15,1 50,00

18.05.2012 14,8 50,00

04.07.2012 14,4 50,00

18.07.2012 15,2 50,00

10.08.2012 15,7 50,00

19.09.2012 14,9 50,00

17.10.2012 14,5 50,00

23.11.2012 14,8 50,00

14.12.2012 14,7 50,00

16.01.2013 14,8 50,00

20.02.2013 14,7 50,00

13.03.2013 14,1 50,00

10.04.2012 14,1 50,00

15.05.2013 14,3 50,00

19.06.2013 15,8 50,00

19.07.2013 17,2 50,00

21.08.2013 17,0 50,00

11.09.2013 16,8 50,00

16.10.2013 15,1 50,00

20.11.2013 18,5 50,00

18.12.2013 18,6 50,00

17.01.2014 17,9 50,00

19.02.2014 16,5 50,00

25.03.2014 16,5 50,00

29.04.2014 17,0 50,00

29.05.2014 16,8 50,00

16.06.2014 15,9 50,00

18.07.2014 18,1 50,00

20.08.2014 14,3 50,00

16.09.2014 13,8 50,00
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Datum Mischwasser Grenzwert

mg/l mg/l

16.10.2014 13,2 50,00

19.11.2014 12,6 50,00

10.12.2014 13,6 50,00

21.01.2015 11,9 50,00

18.02.2015 13,4 50,00

23.03.2015 12,0 50,00

22.04.2015 12,5 50,00

13.05.2015 12,3 50,00

10.06.2015 13,2 50,00

15.07.2015 13,2 50,00

19.08.2015 13,6 50,00

09.09.2015 13,9 50,00

14.10.2015 14,3 50,00

23.11.2015 15,6 50,00

11.12.2015 16,1 50,00

20.01.2016 15,8 50,00

17.02.2016 15,2 50,00

16.03.2016 14,4 50,00

18.04.2016 16,8 50,00

13.05.2016 15,2 50,00

21.06.2016 15,6 50,00

20.07.2016 15,7 50,00

16.08.2016 16,0 50,00

16.09.2016 16,5 50,00

14.10.2016 16,5 50,00

24.11.2016 15,2 50,00

14.12.2016 15,0 50,00

18.01.2017 16,0 50,00

16.02.2017 16,2 50,00

16.03.2017 15,5 50,00

24.04.2017 15,7 50,00

12.05.2017 16,0 50,00

21.06.2017 15,6 50,00

24.07.2017 15,5 50,00

11.08.2017 15,2 50,00

20.09.2017 15,6 50,00

20.10.2017 15,0 50,00

22.11.2017 15,1 50,00

13.12.2017 14,9 50,00

17.01.2018 14,6 50,00

19.02.2018 14,4 50,00

16.03.2018 15,0 50,00

20.04.2018 14,9 50,00

18.05.2018 15,1 50,00

22.06.2018 15,7 50,00

20.07.2018 19,2 50,00

13.08.2018 17,9 50,00

19.09.2018 17,1 50,00

22.10.2018 14,6 50,00

21.11.2018 14,7 50,00
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Datum Mischwasser Grenzwert

mg/l mg/l

07.12.2018 14,2 50,00

16.01.2019 14,0 50,00

20.02.2019 13,9 50,00

15.03.2019 13,9 50,00

05.04.2019 13,7 50,00

13.05.2019 14,4 50,00

12.06.2019 15,5 50,00

16.07.2019 15,5 50,00

14.08.2019 15,7 50,00

11.09.2019 16,2 50,00

11.10.2019 15,9 50,00

11.11.2016 14,6 50,00

19.12.2019 14,7 50,00

16.01.2020 14,1 50,00

10.02.2020 14,1 50,00

18.03.2020 14,4 50,00

18.04.2020 15,8 50,00

18.05.2020 16,2 50,00

23.06.2020 16,0 50,00

13.07.2020 15,8 50,00

22.08.2020 14,5 50,00

22.09.2020 16,4 50,00

08.10.2020 16,6 50,00

23.11.2020 16,7 50,00

25.01.2021 18,3 50,00

24.02.2021 18,6 50,00

18.03.2021 18,2 50,00

22.04.2021 16,0 50,00

27.05.2021 16,8 50,00

29.06.2021 16,7 50,00

26.07.2021 16,3 50,00

26.08.2021 16,5 50,00

20.09.2021 16,6 50,00

21.10.2021 16,1 50,00

25.11.2021 15,8 50,00

06.12.2021 15,8 50,00

17.01.2022 16,5 50,00

18.02.2022 17,3 50,00

07.03.2022 17,5 50,00

28.04.2022 15,9 50,00

16.05.2022 15,4 50,00

15.07.2022 14,2 50,00

25.08.2022 13,2 50,00

22.09.2022 14,4 50,00

19.10.2022 14,6 50,00

24.11.2022 13,9 50,00

08.12.2022 14,3 50,00

25.01.2023 13,7 50,00

15.02.2023 13,8 50,00

27.03.2023 12,4 50,00

Seite 3 von 4



Datum Mischwasser Grenzwert

mg/l mg/l

21.04.2023 12,4 50,00

04.05.2023 13,0 50,00

12.06.2023 12,6 50,00

27.07.2023 13,9 50,00

25.08.2023 14,3 50,00

06.09.2023 14,1 50,00

20.10.2023 13,9 50,00

15.11.2023 14,7 50,00

07.12.2023 15,7 50,00

18.01.2024 15,5 50,00

16.02.2024 14,9 50,00

21.03.2024 14,4 50,00

Das Wasser der Brunnen muss nach der Eigenüberwachungsverordnung seit 1999 ein Mal

im Jahr untersucht werden. Seit Mai 2011 wird das Wasser im Höhenkirchener Forst gefördert.
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Nitratgehalt im Mischwasser 
Grenzwert nach Trinkwasserverordnung vom 01.01.2003 (50 mg/l)
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